. -

-

= AUSBILDUNGIZL
WASSERWART

1 1y | J ~ el el Ay aY o deoy e I 4 P ( <
fur WWasservegrsorger von'1o

taglicher Abgabemeng
' ¥
-




Inhalt

* Allgemeines

* Anlagen- und Organisationsbeschreibung
* Betriebsdaten

e Uberwachung und Wartung

* Betriebsbericht

e Leitungsinformationssystem LIS

WASSERVERBAND
LEII?{!\I# ‘ERFELD-SUD




Daten und Plane
Allgemein

Ganz gleich, ob nur fir einige Laufmeter oder ein viele
Kilometer langes Leitungsnetz eine sorgfaltige Dokumentation
ist maRgeblich fliir den reibungslosen Betrieb einer
Wasserversorgungsanlage.

 Anlagenkenntnisse — guter Uberblick tiber die Anlage und die
Betriebsdaten

* Anlagenmanagement — koordinieren der Instandhaltung und Sanierung

* Rechtssicherheit — durch ordentlich gefliihrte Aufzeichnungen und
Erflllung der Sorgfaltspflicht

WASSERVE RBAND




Daten und Plane
Allgemein

Erkenntnisse Uber die Wasserversorgungsanlage nutzen dem
Betreiber fir Planung, Bau und Instandhaltung sowie fir
wirtschaftliche und organisatorische Aufgaben:

* Lagenachweis

e Bestandsnachweis

* Nachweis Uber Netzzusammenhange

* Zusammenarbeit mit anderen Leitungsbetreibern

* Analyse von Anlagendaten und Planung von Instandsetzungsaufgaben

e Darstellung des Zustandes von Leitungen und Einbauten

WASSERVE RBAND




Daten und Plane
Allgemein

Daten und Datensammlung:
OVGW-RL W85

Diese Richtlinie gilt fur Betreiber von Trinkwasserversorgungsanlagen. Sie
beinhaltet Grundsatze fir die Erstellung und Fihrung des Betriebs- und
Wartungshandbuches

Grundlegende Unterlagen
* Anlagen- und Organisationsbeschreibung
* Betriebsdaten

e Uberwachung und Wartung

WASSERVERBAND
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Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Allgemeine
Daten

Anlagen-
beschreibung

Anlagen-

darstellung Bescheide

Probenahme-
stellen
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Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Allgemeine Daten:

= Name der Wasserversorgungsanlage

= Wasserberechtigter It. WR - Bescheid

= Anlagenbetreiber wenn nicht ident

= Adresse, Telefonnummer, E-Mail Betriebsstandort

= \Versorgungsgebiet

= Eventuell Wasserleitungsordnung, allgemeine Geschdftsbedingungen etc.

Bescheide:
= Auflistung aller Bescheide
= Angaben zur ausstellenden Behérde, der Geschdftszahl, Gegenstand der Bewilligung,
Ausstellungsdatum und Dauer der Bewilligung
Verordnungen:

* Trinkwasserverordnung (BGBI. I1 304/2001 i.d.g.F.)
= Landesverordnungen, z.B. (iber Schongebiete

WASSERVERBAND
LEIBNITZERFELD-SUD




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Detail | Aufgabe 01_sStatistische Daten
aufgetreten/gilt ab 25.02.2020
Wasserabgabe:
Haushalt und Gewerbe (m3/lahr) 812 687 m3fJahr (2019)
Gilt fiir Jahr 2020
o 5 Fremdabgaben (m3/Jahr)
Name der WVA Wasserverband Leibnitzerfeld — Siid
Adresse Murweg 10, 8472 Stralt in Stmk. Gesamte Wasserabgabe (m3/Jahr) 812 687 m3fJahr (2019)
Telefonnummer 03453/3355 Werkseigenverbrauch und 12 593 m3/Jahr (2019)
Laschwasserbedarf (m3/Jahr)
Stukturdaten:
Anlagenstand:
Versorgte Einwohner 20.000
Anzahl der Brunnen 3
Anzahl der Wasserzahler 3817
Lange des Rohrnetzes gesamt 425 Anzahl der Quellen
Lange der Transport und 310 Anzahl der Hochbehalter 10
Versorgungsleitungen Speichervolumen der Hochbehalter (m=) 5430 m3
Lange der Hausanschlussleitungen 115 Anzahl der Tiefbehslter 2
Speichervolumen der Tiefbehalter (m*) 200 m=
Wasseraufbringung
Anzahl der Pumpwerke 5
Quellwasser (m3/Jahr)
Anzahl der Drucksteigerungen 14
Grundwasser (m3/Jahr) 799 822 m3/Jahr (2019)
Anzahl der Druckreduzierschachte 28

Uferfiltrat (m3/3ahr)

Oberfischemwasser (m3/Jahr) Anzahl der Zhler und Ubergabeschachte 36
Fremdbezug (m2/Jahr) 25 458 m2/Jahr (2019)
Gesamte Wasserforderung (m3/Jahr) 825 280 m3/Jahr (2019)

Jahresenergiebedarf (kWh/Jahr)

WASSERVERBAND
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Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Vereinbarungen:

= Betrieblich relevante Vereinbarungen wie
= Wegerechte
= Dienstbarkeiten

Probenahmestellen:
= Kurzbeschreibung, Ortsbezug
= Bescheidbezug
= Untersuchungsumfang und Hdéufigkeit
= Art der Probenahme
= Netzprobe Ja/Nein

>

WASSERVERBAND
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Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Anlagendarstellung und Beschreibung

 Wassergewinnungsgebiet und Wassergewinnung (Quelle, Brunnen)

« Wasserabgabe- bzw. Ubernahmestellen (z.B. mit anderen Wasserversorgern)

» Speicherbauwerke (Hochbehdalter, Tiefbehdilter)

* Transport-, Versorgungs- und Anschlussleitungen

* Einbauten, Schacht- und Sonderbauwerke (Armaturen, Drucksteigerung,
Druckreduktion, Wasserzéihler)

 Wasseraufbereitungsanlagen




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

* Art und Bezeichnung des Bauwerkes * Gesamtlange und verlegte Rohrwerkstoffe

e Artund Anzahl der Bauwerke * Angaben Uber Léschwasserentnahmemoglichkeit

* Geographische Bezeichnung * Angaben Gber vorhandene Druckzonen

* Gemeinde, KG, Grundsticksnummer * Bei Anschlussleitungen Angaben Gber Zahlerkarteifiihrung

* Koordinaten nach Bundesmeldenetz * Angabe Uber das Speichervolumen und Anzahl der

* Hohenangabe in Absolut nach Adria Wasserkammern

* Wasserberechtigter It. WR - Bescheid * Funktionsweise des zu beschreibenden Bauwerks

* Gesamte bewilligte Wassernutzung * Angaben liber das angewendete Verfahren und die Leistung der
* Bewilligte Wassernutzung Aufbereitung

* An wenn erfolgt die Wasserabgabe e Wasserrechtsbescheid

* Gesamte geringste Schittung bzw. Ergiebigkeit  « Auflistung aller vorgeschriebenen Wasser-

* Geringste Schittung bzw. Ergiebigkeit untersuchungen, Intervalle und Dauerauflagen




Daten und Plane
Anlagen- und Orgamsat|onsbeschre|bung

Anlagendarstellung . ‘
SPEICHERBAUWERK
und Beschreibung e -
Gemeinde GemEin:ﬁ_
Beispielformular aus den B o KGN
Richtlinien der OVGW-RL W85 — e

Behaltertype:  Hochbehdlter Tiefbehalter Durchlaufbehalter Gegenbehdlter %)
Material Oberfldche Wasserkammer: Zementtis Edelstahl _Polyethylen Anstrich *)

* Art des Sonderbauwerkes wie Hoch- o. Tiefbehilter, PR —— r—
Wasseraufbereitung, Brunnen, Quellfassung, ot m——es e
Pumpwerk, Druckreduktionsschacht, [T ———e———y—y B
Ubergabeschacht etc. e e

* Nihere Bauwerksbezeichnung wie Anzahl der Wessouniemuchungen | e |5
Wasserkammern, Nutzinhalte, System der '

Aufbereitung etc. ERvASTurgn (Ve S Ve il es Dty

* Datum der wasserrechtlichen Bewilligung N B

* Datum der Inbetriebnahme Aekeitng

» Zustandsbeschreibung mit Angaben der waskisss il S
Erhebungsmethode und des Durchfihrungsdatums e -

WASSERVERBAND
LEIBNITZERFELD-SUD




Daten und Plane

Anlagen- und Organisationsbeschreibung

IALLEANWE NDUN GEN
Betreff / Thema
Detail / Aufgabe
Bezeichnung

aufgetreten/gilt ab
endet/zuletzt
Hinweis

Hochbehdlter
gewahlt {-}

Anlagemnummer
Gitab

GISID

Gemeinde

Katastralgemeinde
KG-Nummer

Grundstticks nummer
Dienstbarkeit Grundbesitzer
X-Koordinate Bundesmeldenetz
Y-Koordinate Bundesmeldenetz
GPS - Breitengrad

GPS - Langengrad

Seehohe des Geldndes miA
Speichervolumen m3

Anzahl der Kammem
maximale Rillhohe in cm

Uberaufhéhe cm
Férdermenge maximal m3/h

Errichtet von
Bauwerk
E-Installation
Verfliesung

Betrieb ab Jahr
Planer
Wasserrechtsbescheide

01_Grunddokumentation
04_Ho chbehiilter
ZHB Weinleiten

27.03.2019 15:02:00
27.03.2019 15:02:12
Uberarbeitung

ZHB Weinleiten

ZHB Weinleiten

hbo1
27.03.2019 15:02:00

2898

Ehrenhausen

Ehrenhausen

66107

222/2,719/2

Wasserverband Leibnitzerfeld-Stid
-58 269,81

176 420,00

340,05
4000
2

1450

2017
Mach & Partner ZT GmbH

GZ:ABT 13-33.10 G 116/2015-7 vom 11.02.2016

Befristung der wr. Bewilligung
Wasserrechtliche Kollaudierung
Beprobungsnummer It. Plan / Bescheid

Vorgeschr. Wasseruntersuchung
Umfang/Intervall

Dauervorschreibungen

Auflagepunkt 1
Priifintervall 1
sonstige Anmerkungen

Forderung
Bauabschnitt BA
Bezeichnung BA

Forderansuchen
Forderungsbescheide
Fordertrager
Sonderférderung

Stromversorger
E-Anlagennummer
GesamtanschluBwert
Leitungsquerschnitt

E-Installationsprotokoll
E-Installationsprotokol| Datum
E-Installation ndchste Uberpriifung [j3]

élithhutzdokument Firma
Blitzschutzdokument Datum
Blitzschutz néachste Uberpriifung [j3]

iEi ngegeben durch

2.10 //ABT08GP-89.05-54/2013-4 und ABT13-33.10-447/2009-13

laut Bescheid: GZ: ABT 13-33.10 G 116/2015-7 vom 11.02.2016

Fremdiberpriifung §134WRG u. ONORM B2539
5 Jahre

BA30
Wasserversorgungsanlage Hochbehalter Weinleiten, KG
Ehrenhausen

Hofler Andrea




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Anlagendarstellung und Beschreibung

Beispielformular aus den Richtlinien der OVGW-RL W85

Anhang E  (informativ) Formulare fiir Leitungen und Hydranten
E

ZUBRINGER- UND VERSORGUNGSLEITUNGEN | o B . h d L . t t
Wasserberechtigter ezeichnun g es Leltun gSS ran ges
Druckzone und | oder Versorgungszone ] b Datum der WasserreCht||Chen Ber”lgung
Leitungsart Strangbezeichnung Werkstoff Verbindungs- | Verlegejghr | DNID DMAOD Ruhedruck [ Lange . . .
techaik * Leitungstyp wie Transportleitung,
— i Hauptleitung, Anschlussleitung etc.
| Bewilligungs- und uberplﬂfungsbescheide Ifd. Nr. aus A2 ® Ba Uj d h r de r Le |t u ng
Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen Intervall |ff;:‘s‘T ° H e rste ” er d er Le |t u ng
| A2 . .

* Inbetriebnahme der Leitung

* Durchmesser der Leitung
e - * Nenndruck der Leitung
Risikabeurtsilung I Material

Sonstige Anmerkurgean .o .

* Uberdeckung der Leitung
Erhoben am von | | ]
Erganzt am von |

WASSERVERBAND
LEIBNF‘ERFELD—SQ




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Die Kenntnis von unterirdischen Einbauten in der Wasserversorgung ist von wesentlicher Bedeutung
Ortliche Lage, Tiefenlage, Dimension, Material, Kapazitit, Alter, Zustand

* Daten der Einbauten ( Armaturen und Formstiicke )
. Bezeichnung des Einbauteiles
. Art des Einbauteiles wie Absperrarmatur, Druckreduktion,
. Hydrant, Riickschlagklappe, Kreuzstiick, T-Stiick etc.
. Name des Herstellers
. Inbetriebnahme des Einbauteiles
. Wartungstdtigkeiten
. Wartungsintervall
. Datum der letzten Wartung
»  Uberdeckung des Einbauteiles

* Anschlussdaten
. Adresse und Name des Vertragspartners
. Grundstiicknummer
. Dimension der Anschlussleitung
. Dimension des Wasserzdhlers
. Fabrikat
. Eichdatum
. Zéhlernummer
. Standort des Zéhlers im Objekt

WASSERVERBAND
LEIBNITZERFELD-SUD




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Anlagendarstellung und Plane

Ubersichtsplan

= Uberblick iiber den Netzzusammenhang

= Vereinfachte Darstellung des Leitungsnetzes
= Leitungen und Einbauten sind nicht bema/fst
= Anschlussleitungen werden nicht dargestellt
= Mafstab meist 1:5000 bis 1:2500




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

WASSERVERBAND
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Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Anlagendarstellung und Plane

Bestandsplan

= [age —und Héhennachweis
= Beinhaltet Leitungen, Einbauten und Sonderbauwerke
= Beschreibende Daten wie BemafSung, Dimension, Materialart, Tiefenlage etc.

" Grundlage mindestens Grundstiickskataster mit Grundstiicksnummern und
Gebduden, optional mit Verkehrsflidchen und Hausnummernangabe

= Mafistab meist 1:1000 bis 1:500, bei dichter Lage im bebautem Gebiet 1:250




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Bestandsplan




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Hausanschlussskizzen

= [age — und Hohennachweis von Anschlussleitungen

= Beinhaltet Leitungen, Formstiicke, Armaturen aber auch Fremdleitungen
bei Querungen

= Beschreibende Daten wie BemafSung in Form von SperrmajfSen,
Dimension, Materialart etc.

= Skizzenhafte Darstellung mit Verkehrsfldche, Gebdudeumrisse, meist
analog dem Grundstlickskataster unter Angabe von Grundstiicksnummer,
Gebdudeadresse und Namen des Vertragspartners

= Meist in keinem mafistédblichen Verhdltnis




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Hausanschlussskizze

HAUSANSCHLUSS
GRUBER

WASSERVERBAND

LEIBNITZERFELD-SUD




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Hydraulisches Anlagenschema
= Mit den relevanten Héhenlagen der einzelnen Anlagenteile

Drucksteigerung[ Freig. aitiv]
Behélterreinigung[ Freig. akiv |

Stérungen u.AInrmel alle Ereignisse |

eigeben|deakt]
ab Niv.[13.00_m|

ZHB W einleiten

[ 25 [ 9 [12]15] 33 EITR)

EB1 Pul/2 WW Vogau

1400 freigegeben | [230 s
f13.00 . feigeben|deakt| _sndem

Loisium Ehrenhausen

Ubergabe Berghausen

[alhoch | ST
= D a m 13 Eg EB2 Pul/2 WW Vogau
ry [Em ] reigegebe r250 [“freiaeasben 1 [30.0
Kanal _Grubtal | [Goiichsber. 12.50 Aus| [ | Feicecch i
[Ausliss os]
X Druckentl. RIEISSInS EB3 Pul/2 WW Vogau
DS Landscha |IRSTTEy Ventl » (AT m zs f,’““m” 360 Us DS Ehren-
S Al nieder]|
[ 25 To [12] 15 [IDEREN A | 5T EB1 Pua/quvogan (rEzm DEanesteld
[Spuelbe LF [Spuelbe 50| Spa-Stoer ] 230 vac [o00 ] f : [f400 [ dealcivier ] 200 Vs
Spg.-Stoer | Akku rease=e] 1300 £l (| oibeniansa] ndern]
[Wasseraust]
Druckluftanlage 52 PU3/4 WW Vog
Trockenlauf a 12.00 D lm [250 Vs
el x x [10.00 mm:.lmlsu _andemn | g aaly
0 .Q? .Q? ¢ EB3 Pu3/4 d k[ " XMinQ ﬂ 2 '3
[11.00 leaktiviert 32 0 ls
—— 515 [bar|=— Pumne 060 Jys % b4 b4 13.00
]| HZ Gamlitz ¥ Pu. 3 / 4
- Pu = % 985 Ifs 773 ||is 000 ||y | Botiebmit E":f’"'?“:“l‘: bis ggg :;: 200 e
Pu aus| 18107148 m* 1} 32971636.0)[m*  [20631.8 Jm° FEEEIREREILD - ®
0.00 s Richtung [388646.0 ||m* R
ventil LF [Hand LT| Auto [Hand LT| Hz Gamlite HZ Weinleiten a7 s i r— 2 Rohrer Vogau
Bef auf | _Bef zu HB Retznei ON Ehrenhausen ) 1.6 |ifs
Br. Aflenz
LT: Ventil GSO[fiand [7]_Aute |Hand LT 1t [T052579 m: Ehrenhausenx (Strohmayr) . X MinQ_0.2 |lifs
[Bef zu | Bef aur | e e % MinQ (09 1/s
Fromdwasserventil gV
UV-Anlagen ONVogau
Spiilbetrieb Soll spiil. LF [5.00_I/s_indem | 204260(m* IEEIEHEDI FEIEN TB WW Vogau WY %23 f::l. fzeigegeran i 1010/l ON St. Veit
755 Soll spiil. 650 [ 2.00 /s _andem | 528277]m* [T25 [0 [12]15 a1 EED trcigebenldeakt|_dndemn | ON Wagendo|
e 208 UVA Br.lu ZIEr 3 — FWV ’E D deaktiviert  [10.0 s 51 ar ON Strass Gersdorf
5 [Tuerkontak] EB2 [2.00 E: eigeben|deakt! =) ON Lind
rre-n-ssnw o [Cewinnung ]| raw 200 e
| 7.00 D deaktiviert  [100 Ifs|  5127051|m* abenhof Neutersdo
netieferung] S| €83 [180 Einl | feigebenldeakt| andem | @ Ll ton
Freig. LF |_deaktiviert 01520] m* Reierenzwerl ON Spielfeld
0. P
cbenld Br.1Hp |29 .AuxJ. freigegeben Versorgungsgeb. Bubenber(
¢l '_l_ T iciaeben|deakt] VomrmEpmese e, HHrar)
Sollm GSO Tag[ 55 _anuml l_. . ’72 a8 MD deakiiviert
abgelaufen| 0 —r 1 170 55 Enll| ficiaehenisioakt] 1818 ke
1158 (Ifs as0_||ifs s 78 (s [2.48 Aus | f b 2978 |Us
Startstunde| andern! B reigeaeben
PAA774T |me 255957 ||ms [5725037 m= _ BriRP 335 _E.nj. g’ 16664476 Im* ESETE
116 m [252 Aus] ﬂ’mgegeban ™ Stocrung | Lad: "
Br.2 HP oerung adegerd
.40 sr2zp [1.00 AanD demm T T T 1 [Seosioer J2awc
Tm(kenl zp| [0.00" Ein | Dehemrtoy
254 Ausl freigegeben =
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Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Verfahrens-

Trinkwasser- und
Notversorgung Arbeitsan-
weisungen

Organisations-
beschreibung

Verwaltung
der
Unterlagen

Risiko-
beurteilung

(9"
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Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Mitarbeiter :

Auflistung der Mitarbeiter und Verantwortlichen
Beschreibung deren Funktionen

Festlegen der Aufgaben und des Verantwortungsbereiches der
Mitarbeiter

Ausbildungsstand und FortbildungsmafSnahmen der Mitarbeiter
Dokumentation des Bereitschaftsdienstes

WASSERVERBAND
LEIBNITZERFELD-SUD




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Verfahrens - und Arbeitsanweisungen :

= Erstellen von Verfahrenshinweisen fiir wesentliche Tétigkeiten wie
Durchftihrung eines Hausanschlusses oder fiir das Verhalten bei
Notfillen

= Frstellen von Arbeitsanweisungen wie z.B. fiir die
Erstinbetriebnahme einer Pumpe oder den Umgang mit
Desinfektionsmittel

= Auflistung der verwendeten Betriebsmittel mit lhren Produkt— bzw.
Sicherheitsdatenbldtter




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Verwaltung der Unterlagen:

= Verwaltung und Aktualisierung betriebsrelevanter
Dokumente (Bescheide, Gesetze, Normen, Notfallplan etc.)

= Gesicherter Zugriff flir berechtigte Personen
= Verantwortlichkeit fiir Aktualisierung

WASSERVERBAND
LEIBNITZERFELD-SUD




Daten und Plane
Anlagen- und Organisationsbeschreibung

Risikobeurteilung und Trinkwassernotversorgung:

Die Beurteilung und Erfassung von Gefdhrdungen gezielt fiir den
jeweiligen Trinkwasserversorger soll erméglichen Risiken zu bemessen
und zu bewdltigen bzw. entgegenzuwirken

(gemdfs OVGW-RL W74 ,Trinkwassernotversorgung — Erfolgreiches
Krisenmanagement in der Wasserversorgung” und
W88 ,Wassersicherheitsplanung in der Trinkwasserversorgung”)

WASSERVE RBAND




Daten und Plane
Betriebsdaten

Wasserauf-
bringung und
Wasserabgabe

Statistische Wassermengen-
Daten bilanz

Betriebsdaten

Schadens- Bedarfs-
statistik deckung

Techn.

Betriebsaufwand sy e i

WASSERVERBAND
LEIBNITZERFELD-SUD




Daten und Plane
Betriebsdaten

Anhang L {informathf] Beispiel fir sutlshsche Daten einer

Statistische Daten  Berichtsjahr

o
Versorgte Einwohner. I B t b d t
Ar:::l der J!\::hl':.:rnlauungm: e rl e S a e n
Lange der Anschiussleitungen [k _— I
Anzah| der Wasserzhler bei Kunden |

N ———— Aufzeichnungen im laufenden Betrieb

S f:mm-----—-—--;K -::;_ = Jahrliche Zusammenfassung

Lange des Rohmetzes gesamt [km] (ohne Anschiussleitungen):

L s e i ove ooy = Veranderungen und Tendenzen im Betrieb werden
Rohrnetaerneusrungsrate [%] = J‘..!i;:::::len:(:m;:.w:allljlw

‘Anzahi Untediuh Anzahl Oberflu i htb
s a; i ranten be rhydranten: S I C a r

Quellfas n Anzahi artesische Brunnen Anzahl der Brunnen:
Anzah| der Drucksteigenn, Anzahl der Behaller mit Nutzinhalt [m’
W i und i (Betriobsd; [m7] pro Jahrj:
Quelwasser:

- Wasseraufbringung, Wasserabgabe
S — ' Beispielformular aus den
T . Richtlinien der OVGW-RL W85

Zurbchgeleiletes Wasser:

mmwsu[ﬂ
Wasserabgabe ([m"] pro Jahr):

Haushalt, Gewerbe:

Industrie: -
Landwirtschaft:
an andere oer:
Weitere Abgaben
Gesarmie Wasserabgabe
Erstellf am: von:

WASSERVERBAND
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Daten und Plane
Betriebsdaten

Wassermengenbilanz
= Aufzeichnung der Wasserverluste (OVGW-RL W63)

Bedarfsabdeckung

= Verbrauchte Wassermengen
Verfiigbare Wassermengen (achten auf Verbrauchsspitzen)
Ursachen fiir Probleme bei der Bedarfsabdeckung
Beurteilung bisheriger Entwicklung (Rtickschau 5 Jahre)
Prognose der zuktinftigen Entwicklung im Zeitraum von 5 Jahren




Daten und Plane

Betriebsdaten
Wasserqualitat

= Auflistung der bewilligten Probenahmestellen entsprechend dem
Beprobungsplan

= Angabe der Untersuchungshdufigkeit jeder Probenahmestelle

= Auflistung etwaiger besonderer behérdlicher Auflagen hinsichtlich der
Wasserqualitdit

" ggf. betriebsinterne Probenahmestellen anftihren (Eigeniiberwachung)
= Auffillige Verdinderungen dokumentieren

» Befunde der Wasserqualitdatsuntersuchung sind laufend zu
kontrollieren




Daten und Plane
Betriebsdaten

Technischer Betriebsaufwand
Beispielformular aus den Richtlinien der OVGWW85

Anhang O (informativ) Technischer Betriebsaufwand:

Anderung
Art bzw. Ort des o

Menge Einheit gegendber

Verbrauches Vorjahr [%]

Jahresstromverbrauch fur

Betriebsmittelverbrauch**) | fur

TENDENZEN: Vergleiche zu vorangegangenen Betriebsberichten

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen
**) Betriebsmittel z.B. fir die Desinfektion, Aufbereitung

WASSERVERBAND
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Daten und Plane
Betriebsdaten

Schadensstatistik

Aufzeichnung der Schdden an Leitungen, Armaturen, Hydranten

Beschreibung des Schadens

Anhaltspunkt fiir den Anlagenzustand

Auswirkung des Schadens im Bezug auf Stérung, Funktionsunfdhigkeit und Wasseraustritt
Aufsummierung der Schéden je Anlagenteil bezogen auf ein Geschdftsjahr

OVGW-RL W63 ,Wasserverluste in Trinkwasserversorgungssystemen - Ermittlung, Bewertung
und Mafinahmen zur Verminderung, und W100 ,Wasserverluste in
Trinkwasserversorgungssystemen - Ermittlung, Bewertung und Mafisnahmen zur Verminderung,,

Statistische Daten

Aufzeichnung im laufenden Betrieb

Strukturdaten liber versorgte Einwohner, Hausanschliisse und Leitungsnetz
Auflistung nach Wasseraufbringung und Wasserabgaben

Auflistung der Anlagenteile wie Brunnen, Quellen, Behdlter, Ubergabeschichte etec.

Jihrliche Zusammenfassung gibt Aufschluss liber Verdnderungen und
Tendenzen im Betrieb




Daten und Plane
Betriebsdaten

ALLEANWENDUNGEN
Betreff / Thema
Detail / Aufgabe

02_Jahreskenndaten
01_Statistische Daten

endet/zuletzt 24.09.2020 13:40:07
Gilt fiir Jahr
Name der WVA Wasserverband Leibnitzerfeld - Siid

Eingegeben durch Bitte Auswahl ...

Eingegeben am

Stukturdaten:

Versorgte Einwohner

Anzahl der Anschlussleitungen
Anzahl der Wasserzahler
Lange des Rohrnetzes gesamt
Lange der Transport und
Versorgungsleitungen

Lange der Hausanschlussleitungen
Rohrnetz Grauguss

Rohrnetz Stahl

Rohrnetz Faserzement
Rohrnetz PVC

Rohrnetz PE

Rohrnetz Sonstiges

Wasseraufbringung
Quellwasser (m3/Jahr)
Grundwasser (m3/Jahr)
Uferfiltrat (m3/Jahr)
Oberflachenwasser (m3/Jahr)
Fremdbezug

Betreff / Thema 02_Jahreskenndaten
Detail / Aufgabe 01_Statistische Daten
Wasserabgabe:

Haushalt und Gewerbe (m3/Jahr)

Fremdabgaben (m3/Jahr)

Gesamte Wasserabgabe (m3/Jahr)

Werkseigenverbrauch und Léschwasserbedarf

(m3/Jahr)

Anlagenstand:

Anzahl der Brunnen

Anzahl der Quellen

Anzahl der Hochbehalter
Speichervolumen der Hochbehélter (m3)
Anzahl der Tiefbehalter
Speichervolumen der Tiefbehalter (m3)
Anzahl der Pumpwerke

Anzahl der Drucksteigerungen

Anzahl der Druckreduzierschachte
Anzahl der Z3hler und Ubergabeschichte

Wasserbeprobungsplan mit Bescheid Bitte Auswahl ...
Anzahl Probestellen

Gewinnungsgebiet:
Trinkwasseruntersuchung Priifbericht
Priifbericht vom

Durchschnitt pH-Wert

Durchschnitt Gesamtharte (°dH)
Leitfahigkeit (ps/cm bei 25°C)



Daten und Plane
Uberwachung und Wartung

Eigenliber-
wachung

Uberwachung
und Wartung

Fremdiber-
wachung

— . =
- -
i) ‘@
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Daten und Plane
Uberwachung und Wartung

Eigeniberwachung und Wartung

OrdnungsgemdfSer Zustand der Wasserversorgungsanlage
Einhaltung der Behordlichen Auflagen

Aufzeichnungen der Eigeniiberwachung sind 5 Jahre aufzubewahren
Dokumentation besonderer Ereignisse und der Médngelbehebung
Fiihren eines Wartungsplans

Fremdiberwachung

Gemal} § 134 WRG ist die Wasserversorgungsanlage alle 5 Jahre durch Sachverstandige
oder daflir geeignete Anstalten oder Unternehmen hygienisch und technisch
Uberprifen zu lassen

ONORM B 2539 — OVGW-RL W59 ,Technische Uberwachung von Wasserversorgungsanlagen®




Daten und Plane
Betriebsbericht

Betriebsbericht

= Jahrliche Mitteilung an die Behorde

= Anfliihren von bedeutenden Ereignissen in diesem Geschaftsjahr

= Anflihren von betrieblichen Veranderungen

= Aufstellung einer Wasserbilanz Gber das zu berichtende Geschaftsjahr
= Dokumentation der Bedarfsabdeckung an Spitzentagen

= Dokumentation aller aufgetretener Rohrbriiche aus Schadensstatistik

= Auflistung des technischen Betriebsaufwandes wie Jahresstromverbrauch,
Betriebsmittelverbrauch etc.




Daten und Plane
Betriebsbericht

ALLEANWENDUNGEN

Betreff / Thema 02_Jahreskenndaten
Detail / Aufgabe 02_Versorgungssicherheit
endet/zuletzt 24.09.2020 13:46:57

Gilt fir Jahr

Name der WVA

Eingegeben durch Bitte Auswahl ...

Eingegeben am

Wasserbilanz:
Abgegebene Wassermenge It. Hauptwasserzahler

Gemessene Wassermenge bei Verbrauchern
Eigenverbrauch geschatzt

sonstiges (Feuerldschfalle, usw.)

Differenz bzw. Fehlmenge

Erklédrung zur Fehimenge

Bedarfsdeckung:

Deckung an verbrauchsreichen Tagen Bitte Auswahl ...
Tendenz Ergiebigkeit

Tendenz Verbrauch

Tendenz Wasserqualitat

Betriebsaufwand:
Jahresstromverbrauch Anlagenteil X
Jahresstromverbrauch Anlagenteil Y

Betriebsmittelverbrauch

WASSERVERBAND
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Daten und Plane
Leitungsinformationssystem LIS

Gemals Forderrichtlinien des Bundes muss bei Versorgern mit einer
Leitungslange ab 10km seit 31.12.2025 fiir das gesamte Leitungsnetz ein
digitales Leitungsinformationssystem vorliegen

Sinn und Zeck
= Dokumentation des Anlagenbestandes
= Auffindung der Versorgungseinrichtungen
= Bessere betriebswirtschaftliche Fiihrung fiir zukiinftig geplante Investitionen
= [agesicherheit in Rechtsfragen und bei Grabungstdtigkeiten
= Weiterverwendbarkeit der Daten bei diversen Anwendungen
=  Optimierte Planung der laufenden Wartung- und Instandhaltungstdtigkeiten

QGIS - Ein freies Open-Source-Geographisches-Informationssystem

WASSERVERBAND
LEII?{!\I# ‘ERFELD-SUD




Daten und Plane
Leitungsinformationssystem LIS

Erstellung eines LIS
= Beschaffung der Unterlagen (Leitungstibersicht, Kostenschdtzung)

» Forderansuchen

= Grundlagenerhebung und Dokumentationsaufbereitung (Bestandspldne, EinmafSskizzen)
= Analoge Lagepline der Bestandsleitungen: Aufmafpldne von div. Bauabschnitten
= Aufmafskizzen: Handskizzen
= Fotoaufnahmen: bildliche Dokumentation des Leitungsverlaufes, Querungen etc.
= Attributdaten: Dimension, Tiefe, Material, Einbaujahr etc.

WASSERVERBAND
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Daten und Plane
Leitungsinformationssystem LIS

Erstellung eines LIS
= [okalisierung der technischen Einbauten (Hydranten, Schieber, Schiichte etc.)

= Freilegen und markieren aller sichtbaren Einbauteile an der Gelédndeoberfléiche.
Freilegung der Schachtabdeckungen und Markierung des Leitungsverlaufes in der Natur

= QOrten der nicht sichtbaren Netzteile:
= Schiirfung (Suchschlitze)
=  Sondenortung

WASSERVERBAND
LEIBNF‘ERFELD—SQ




Daten und Plane
Leitungsinformationssystem LIS

Erstellung eines LIS

= Vermessung des Naturbestandes

Notwendiger Naturbestand zur Leitungsdarstellung, z.B. Hauserfronten, Strallenrander o. Einfriedungen.
Erweiterter oder kompletter Naturbestand mit allen bestehenden Objekten als Grundlage fir
kommunale GIS-Anwendungen

= Vermessung sichtbarer Anlagenteile (Leitungstrassen, Absperrorgane, Hydraten,
Sonderbauwerke)

= Bauwerksaufnahme (Brunnen, Behdilter, Schichte)
= Erstellung digitaler Bestandspline

= Zustandsbewertung und Erfassung der Schadensstatistik

= Finarbeitung der letzten Wartungstdtigkeiten samt Datum und
Wartungsintervall




Daten und Plane

Leitungsinformationssystem LIS

Ziel eines LIS
= \Vollstindiger Uberblick der bereits vorhandenen Infrastruktur

= [eitungsobjekte samt zugehorigen Informationen auf dem Bildschirm lagerichtig
darstellen

= Abfragen, Analysen und Selektionen diverser Informationen innerhalb des Leitungsnetzes
= Material

Baujahr
Leitungsldngen
Anzahl Schieber
= etc.

= Alle Daten und Informationen sind auf einer Datenbank zusammengefiihrt

WASSERVERBAND
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Daten und Plane
Leitungsinformationssystem LIS

Der digitale Leitungskataster ist ein wichtiges Werkzeug zur effizienten Verwaltung
und Dokumentation eines Leitungsnetzes und bietet zahlreiche Vorteile

® Erfassung und Verwaltung kommunaler Infrastruktur

= Rasche Auskunft

= Optimierte und kostengiinstige Instandhaltung und Wartung

= Ordentliche Dokumentation

= Aufzeigen, Analyse und friihzeitige Erkennung von strukturellen Problemen
= Schadensdokumentation (z.B. Rohrbriiche)




Daten und Plane
Leltungsmformatmnssystem LIS

Mehrspartenplan
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Daten und Plane
Leitungsinformationssystem LIS
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Daten und Plane
Leitungsinformationssystem LIS

Adressliste
Ausfallzone

WASSERVERBAND

* Typ drtliche_Lage  StraBe Hausnummer ]
b Hausnschss + Schmedgasse 4
Hausanschiuss + Schmiedgasse 6
| Hausanschiuss im Wasserzahlersc... Schmiedgasse 103
| IHausanschiuss + Schmiedgasse 12
| IHausanschiuss + Josaf KSbHWeg 14
|Hausanschiuss + Josef KibHweg 1
|Hausanschiuss + Josef Kib-Hweg 13
| | Hausanschiuss + Josef KobkwWeg 12
|Hausanschiuss + Josef KobwWeg 10
| |Hausanschiuss + Josef KdbHWeg 9
|Hausanschiuss + Josef KibHweg 7
|Hausanschiuss + Josef KibHweg 8
. | Hausanschiuss + Josef KobHwWeg 6
| Hausanschiuss + Josef Kobkweg 3
| IHausanschiuss + Josef KobFWeg 5
|Hausanschiuss + Josaf KibFWeg 4
Hausanschiuss + Josef KibHweg 1
. |Hausanschiuss + Josef KolbHWeg 2
_' Hausanschiuss + Kimtner Strafie 565
Hausanschiuss + Josef KobwWeg 15 ]
v

LEIBNITZERFELD-SUD



Daten und Plane
Leitungsinformationssystem LIS

Bestandsplan

WASSERVE RBAND




Daten und Plane
Leitungsinformationssystem LIS
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Vielen Dank fur die
Aufmerksamkeit
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